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          (AC250V DC30V  3A)
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23.24参考 接続例

23.24 昇温時 無電圧 a接 点（基 板内部 ）

X7

0V

接点短絡時運転停止

X7-0V参考接 続例

X7-0V DC24V ﾌｫﾄｶﾌﾟﾗ入力（ 基板内 部）

          (X7　→　 DC24V有圧 端子 )

Y21

は共通 端子で す。運 転信 号と逆 洗信号 の両方

を使 用する 場合は 電圧を 合わせ て下さ い。
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Y20.Y21-COM参考 接続例

Y20.Y21-COM 無電 圧 a接点（ 基板内 部）

※ Y20.Y21-COMで示さ れてい る COM端子

Y22-COM2 無電 圧 a接点（ 基板内 部）

          (AC250V DC30V  3A)

PL

AC200V
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Y22-COM2参考接 続例

運 転時、 逆洗時 ﾗﾝﾌﾟ点 灯
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